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Zory 03.12.2024

Zapytanie ofertowe

Niniejszym zapraszamy do ztozenia oferty cenowej na 2025 rok na zadanie:

Roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji elektrycznych, odgromowych i elektroenergetycznych
w budynkach Orla 1,3,5,7 Sokola 2,4,6, Jastrzebia 2,4 Orla 9,11 Armii Krajowej 31A-F administrowanych
przez Zaktady Techniki Komunalnej sp. Z 0.0. w Zorach..

1)

2)

ds

3)

Zakres wykonywanych prac

Roboty budowlane i remontowe w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach Orla
1,3,5,7 Sokola 2,4,6, Jastrzebia 2,4 Orla 9,11 Armii Krajowej 31A-F administrowanych przez Zaktady
Techniki Komunalnej sp. Z 0.0. w Zorach..

Stata catlodobowa obstuga, utrzymanie i pomiary instalacji elektrycznych tj.:

- usuwanie awarii i konserwacja instalacji elektrycznych i odgromowych wynikajacych z biezacej
eksploatacji w budynkach wyszczegolnionych w p.1.Do prac zwigzanych z biezaca eksploatacja zalicza
sie miedzy innymi dorazne czynnosci wymiany zabezpieczen, opraw oswietleniowych i materiatéw
eksploatacyjnych takich jak zarowki i wiaczniki (bez materiatow).

. - pomiary (okresowy piecioletni) o ktorych mowa w art. 62 pkt. 1.2. ustawy Prawo Budowlane w

zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych. Czynnosci obejmujg: pomiary skutecznosci ochrony
przeciw porazeniowej (zerowanie, badanie wyfacznika p. porazeniowego), pomiary rezystencji izolacji
(obwody 1 i 3 fazowe), pomiary rezystencji odgromowej, pomiary oswietlenia ewakuacyjnego i
skutecznosci dziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu w budynkach administrowanych tj. Orla
1,3,5,7 oraz Armii Krajowej 31 A-F.

. - pomiary (coroczny) o ktorych mowa w art. 62 pkt. 1.2. ustawy Prawo Budowlane w zakresie instalacji

elektrycznych i odgromowych. Czynnosci obejmujg: pomiary oswietlenia ewakuacyjnego i
skutecznosci  dziatania przeciwpozarowego gtownego wytacznika pradu  w  budynkach
administrowanych tj. Orla 1,3,5,7; Sokola 2,4,6; Jastrzebia 2,4 Orla 9,11 Armii Krajowej 31A-F.
- usuwanie awarii o$wietlenia ulicznego, ktorego wtascicielem jest ZTK sp. z 0.0.
Obstuga central pozarowych w budynkach Orla 1,3,5,7 Sokola 2,4,6, Jastrzebia 2,4 Orla 9,11 w dni
powszednie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 15.00 do 22.00 oraz w dni $wiateczne
catodobowo

Obowigzki Wykonawcy

Konserwacji i wykonywania napraw awaryjnych instalacji elektrycznych, odgromowych i
elektroenergetycznych niezbednych dla prawidtowego ich funkcjonowania.
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Przyjazdu na miejsce w czasie uaktywnienia alarmu pozarowego | i Il stopnia i wskazaniu PSP miejsc, w
ktorych nastgpito wzbudzenie czujek pozarowych, oraz przejecie obiektu po zakonczonej akcji
pozarowej.

. Przystapienia do robét opisanych w pkt. 1 na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiajacego,

okreslajgcego zakres robot.

W przypadku zgtoszen poza godzinami pracy biura ZTK sp. z 0.0. przystapienia do robot opisanych w
pkt. 1 na podstawie zgloszen telefonicznych od lokatoréw administrowanych zasobow. W tym
przypadku nalezy dodatkowo zgtoszenie potwierdzi¢ pisemnym zlecenie w najblizszym dniu
roboczym.

. Przystgpienia do niezwlocznie do zabezpieczenia infrastruktury w przypadku zgtoszenia awarii.

Usuwania awarii w ciggu 2 godzin od momentu ich zgtoszenia. W przypadku robot awaryjnych na
zleceniu znajdowac sie bedzie stosowna adnotacja.

. Realizowania robot zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp,

p.poz i wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, norm  warunkow
technicznych i dokumentacji technicznych.

. Stosowania materiatéw budowlanych wskazanych przez Zamawiajagcego, dopuszczonych do

stosowania w budownictwie, posiadajgacych atesty oraz pozytywne opinie PZH i p.poz..
Zapewnienia na czas trwania robét kierownictwa o odpowiednich kwalifikacjach.

. Utrzymania stanowiska pracy w nalezytym porzadku, a po ich zakoriczeniu pozostawi¢ miejsce pracy w

czystosci bez zadania dodatkowej zaptaty.

Biezgcego usuwania odpadow z miejsca prowadzenia robét oraz ich wywozu na wysypisko zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Dyspozycyjnosci przez cata dobe (w tym stata tgcznosc telefoniczna przez cata dobe).

Utrzymywania instalacji elektrycznych w dobrym stanie technicznym.

Udzielania informacji stuzbom technicznym ZTK sp. z o0.0. o zaistniatych awariach i sposobie ich
usuniecia.

Sporzadzania i dostarczania Zamawiajgcemu protokotow kontroli zgodnie art. 64 ust. 3 ustawy
prawo budowlane.

Pisemnego zgtaszanie faktu pogorszenia sie stanu technicznego obstugiwanej instalacji, mogacej
uczyni¢ eksploatacje i utrzymanie obiektu niebezpiecznym lub narazajgcym Zamawiajgcego lub
najemcow na straty materialne.

Uczestniczenia w przegladach komisyjnych instalacji we wszystkich obstugiwanych budynkach.
Pisemnego potwierdzenia skutecznego wykonania naprawy poprzez uzyskanie podpisu przynajmniej
jednego najemcy zamieszkujacego budynek lub lokal w ktérym dokonano naprawy.

Zgtaszania Zamawiajgcemu w formie pisemnej zmian numeréw kontaktowych lub oséb
odpowiedzialnych za catodobowg obstuge i utrzymanie instalacji.

Okres wykonywania prac

Okres wykonywania prac 01.01.2025 -31.12.2025
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Postanowienia koricowe

W ramach abonamentu na obstuge catodobowg na przeprowadzone prace przystuguje 25 roboczogodzin do

rozliczenia miesigcznie. Niewykorzystane godziny w danym miesigcu przechodza do wykorzystania w

nastepnym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem prac. Rozliczenie roboczogodzin bedzie

nastepowato w okresie rocznym, wzér 25x12=300 godzin rocznie. W przypadku, gdy zlecone czynnosci

przekroczg ilo$¢ godzin abonamentowych bedg rozliczane wg stawki ponad limit. Pomiary coroczne i
piecioletnie bedg wykonywane w ramach limitu godzin abonamentu.

Termin sktadania ofert: 18.12.2024

Oferta powinna zawiera¢ wysokos¢ abonamentu za gotowo$¢ w ramach catodobowej obstugi oraz stawke za
roboczogodzine przepracowang ponad limit okreslony w umowie w ramach abonamentu.
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Powierzchnie powierzchni uzytkowej i ilos¢ mieszkan
B1-2 9783,17m2 187 mieszkan

B3 5950,50m2 101 mieszkan

B4 7754,12m2 133+2 mieszkania

B5 5050,84m2 91 mieszkan

B6 4359,77m2 75+1 mieszkan

B7  4606,39m2 96 mieszkan

B1-2iB3 15733,17m2 288 mieszkan

B4, B5,B6iB7 21771,12m2 395 mieszkar + 3 biura
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